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CIEPLOWNIE MIEJSKIE
W WEGORZEWIE

spotka z o.0.

CeM-2023/651/W1

Wegorzewo, dnia 15 marca 2023 r.

ZAPYTANIE O CENE

Cieptownie Miejskie Spotka z 0.0. w Wegorzewie zapraszaja do sktadania ofert cenowych
w trybie zapytania o cene na wykonanie zadania pn.: ,Wymiana sieci cieplowniczej
wykonanej w technologii tradycyjnej na preizolowana z kotlowni przy ul. B. Chrobrego 4
do komory K1”.

Niniejsze postgpowanie prowadzone jest na podstawie ,Regulaminu udzielenia zamodwien
na dostawy, ustugi lub roboty budowlane w Cieptowniach Miejskich Spétka z o.o.
w Wegorzewie” oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz.
93 z pézniejszymi zmianami). Do udzielenia niniejszego zamoéwienia nie majg zastosowania
przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019

r. poz. 2019 z p6Zniejszymi zmianami.)

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1. Wymiana sieci cieplowniczej

a) Wymiana obecnej sieci magistralnej c.o. 2xDN200, cwu 1xDN100, cyr. 1xDN80
wykonanej w technologii tradycyjnej na preizolowana na odcinku od kottowni przy
ul. B. Chrobrego 4 do komory K1 o dtugosci ok. L= 180 mb. zgodnie z schematem
zataczonym do zapytania.

b) Do budowy nowej sieci preizolowanej nalezy zastosowa¢ rury i ksztattki
preizolowane stalowe ze szwem: do c.o. stal czarna, do c.w.u stal ocynkowana
(spawana).

c¢)  Grubos¢ izolacji termicznej ksztattek i rur preizolowanych w wykonaniu standard.

d) Hermetyzacje sieci preizolowanej wykona¢ za pomoca ziacz termokurczliwych
sieciowanych radiacyjne typu NTX (mufy).

e) W strefach kompensacyjnych nalezy wykona¢ za pomoca ptytami piankowymi lub
matami z welny mineralnej zgodnie z zaleceniami producenta rur preizolowanych.

f)  Prace w komorze cieptowniczej:

— Odnogi w komorze wykonac jako wcinki w sieci cieptownicza.
— Izolacje rurociaggéw w komorze wykona¢ z welny mineralnej z folig

aluminiowa o grubosci minimum 5 cm.
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— Wymiana istniejacych zasuw cieptowniczych na nowe o $rednicach:
Na cele c.o0. : 2 szt. DN 200; 2 szt. DN 150.
Na cele c.w.u.: 1 szt. DN 100; 2 szt. DN 65; 1 szt. DN40.
— Wymiana manometréw z zastosowaniem rurek i kurkéw manometrycznych.
— Wymiana zaworéw spustowych na zawory kulowe flaszowe.
— Wykonanie nowych odpowietrzen sieci cieplowniczej i odndg za pomocy
zaworow kulowych flanszowych.
—  Wykonanie zamkniecia na obecnych wlazach wejsciowych.

g)  Przy demontazu kanatu lupinowego, zdemontowane tupiny nalezy zutylizowa¢.

h)  Podczas wymiany nalezy wykorzysta¢ kanat tupinowy, jako przejscie pod droga
wewnetrzng.

i)  Likwidacja punkéw statych.

j)  Wykonanie odwodnienia nowego kanatu.

k)  Rury, ksztattki preizolowane muszq by¢ wyposazone w instalacje wykrywania
nieszczelnosci w systemie impulsowym kompatybilng z systemem firmy ZPU
Miedzyrzecz.

1)  Korice inkantacji alarmowej zabudowa¢ w puszkach pomiarowych. Jeden komplet w
pomieszczeniu wyijscia sieci z budynku kottowni, drugi w miejscu wejscia sieci do
komory cieplowniczej. 7

m) Wykona¢ system nadzoru nad szczelnoscia sieci preizolowanej.

n)  Zakonczenie rurociaggdw preizolowanych wykona¢ za pomocg pokryw konicowych.

0)  Wszelkie prace przygotowawcze, budowlane, montazowe nalezy wykonywaé
zgodnie z wytycznymi zawartymi w COBRTI INSTAL Zeszyt 4 — Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci cieplowniczych z rur i elementéw
preizolowanych.

a) Zagospodarowa¢ urobek gruntu powstalego podczas prowadzenia prac
budowlanych. Sie¢ cieplng utozy¢ na nowej podsypce i obsypce piaskowej.

b) Na obsypce nalezy ulozy¢ taéme ostrzegawcza koloru zéttego z napisem ,SIEC
CIEPLOWICZA”.

¢) W miejscu po wykonaniu wyminany na catej dtugosci nalezy rozplantowaé

d) Po zakoficzeniu prac budowlanych przywréci¢ teren do stanu pierwotnego

z uzyskaniem pozytywnych protokoléw odbioru terenu przez ich Wiascicieli
i Dysponentéw nieruchomosci.

e) Na czas prowadzenia prac ziemnych nalezy wykona¢ przesadzenia drzew, krzewdéw
w celu ich ochronnych. Po zakoriczeniu prac ziemnych przesadzone drzewa, krzewy
nalezy ponownie posadzic¢ w pierwotne miejsca. Drzewka
i krzewy nalezy zabezpieczy¢ na czas przesadzenia.

f)  Wykonanie nastepujacych schematéw:
~ montazowego sieci ciepfowniczej z zaznaczeniem miejsc wykonania muf,

— przebiegu instalacji alarmowe;j.
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2. Prace dodatkowe

a) Wykona¢ instalacje techniczng wzdluz kanatu cieptowniczego za pomoca kabla
swiattowodowego ziemnego ulozonego w rurze ochronnej pomiedzy budynkiem
kotlowni a komorg cieplownicza z zapasem ok. 10 mb.

b) Wykonaé trwalego odiaczenia przylacza na cele co. i cwu. do budynku przy
ul. B. Chrobrego 5¢ w miejscu zaznaczonym na mapce. Miejsce odiaczenia przy
przylaczu cieptowniczym do budynku przy ul. B. Chrobrego 5b. Miejsce odlgczenia
nalezy zakonczy¢ mufg termozgrzewalna usieciowiona na rurociagach c.o. jak tez
cw.au.

WARUNKI REALIZACJI ROBOT

1. Prace zwiazane z wymiana sieci nalezy prowadzi¢ po zakonczeniu sezonu grzewczego
2022/23.

2. Podczas prowadzenia prac dopuszcza si¢ przerwe w dostawnie c.w.u., uzgodniona
z Zamawiajacym. Niniejsza przerwa nie moze trwa¢ dluzej niz 3 dni robocze.

3. Prace demontazowe i montazowe nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy ciaglosc
w dostawie cieplej wody uzytkowe;j.

4. Ze wzgledu na posiadanie obecnego systemu dystrybucyjnego wykonanego
w technologii rur preizolowanych ZPU Miedzyrzecz z systemem wykrywania
nieszczelno$ci  typu impulsowego, Zamawiajacy dopuszcza stosowanie rur
i ksztattek preizolowanych innych producentéw pod warunkiem uzyskania
oswiadczenia od ZPU Miedzyrzecz o mozliwosci Iaczenia tych technologii.
Ww. oswiadczenie nalezy zataczy¢ do oferty.

5. Wykonawca ma obowiazek zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty w sposéb bezpieczny,
niestwarzajacy zagrozenia dla oséb przebywajacych na terenie inwestycji.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t rozbidrkowych
i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlano-
montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. nr 47 z 2003 r.).

7. Odpady w postaci ztomu z demontaZzu starej sieci cieplnej (rury, punkty state oraz
pozostaty ztom metalowy) Wykonawca przekaZe nieodptatnie na rzecz Zamawiajacego.
Wykonawca odpowiada za ilo$¢ ztomu uzyskanego podczas wykonywania prac
demontazowych do chwili bezptatnego przekazania jego Zamawiajacemu. Wykonawca
jako wytworca pozostalych odpadéw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy
o odpadach ma obowigzek zagospodarowania powstalych podczas realizacji zadania
odpadéw zgodnie =z ustawag o odpadach z dnia 8 stycznia 2013 r.
Dz. U. 2013 poz. 21 z poézn. zm. oraz ustawg z dnia 13 marca 2017r.
Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. 2017 poz. 519 z p6zn. zm.

8. Do zakresu robét i obowigzkéw Wykonawcey przedmiotu zamowienia w ramach ceny
ryczattowej wchodzi¢ bedzie rowniez:
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a) organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy
w tym znalezienie terenu pod zaplecze,

b) opracowanie i zatwierdzenie we wlasciwym Zarzadzie Drég projektu obstugi
komunikacyjnej budowy,

c) budowa dojazdu, doprowadzenie mediéw dla potrzeb placu budowy
i odprowadzenie $ciekéw z zaplecza budowy,

d) zabezpieczenie terenu przed dostepem oséb trzecich,

e) nadzdr nad mieniem i ubezpieczenie budowy,

f) utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robét oraz systematyczne
porzadkowanie miejsc wykonywania prac,

g) koszt wywozu, sktadowania i utylizacji odpadéw,

h) prowadzenie robdt w sposéb bezpieczny,

i) uwzglednienie miejsca, odleglosci, kosztu wywozu, sktadowania i utylizacji
odpaddw,

j)  wykonanie niezbednych préb, badar, uzgodnien,

k) obstuga geotechniczna i geodezyjna w tym:

— wyznaczenie lokalizacji i wspélrzednych punktéw gltéwnych trasy oraz
reperow,

) natychmiastowe usuniecie w sposéb docelowy wszelkich szkéd i awarii
spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robét,

m) w miejscach zblize i skrzyzowan z innymi sieciami nalezy stosowaé rury
ochronne oraz zachowa¢ normatywne odlegtosci, prace prowadzi¢ bez uzycia
sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci,

n) demontaz obiektéw tymczasowych i uporzadkowanie terenu po zakoriczeniu
robdt oraz uzyskanie pozytywnego protokotu odbioru przez Whascicieli ww.
terenu.

0) zabezpieczenie wszelkiej roslinnosci (drzewka, krzewy, itp.) na czas prowadzenia
prac  budowlanych  (ziemnych) oraz  ponowne jej  posadzenie
w pierwotnych miejscach (niniejsze przesadzenia nie mogg spowodowad
uszkodzen roslinnosci).

9. Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonywanych robét oraz zgodnosé
wykonania z zakresem zapytania, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiazujacymi
normami, warunkami technicznymi wykonania robdét budowlano-montazowych oraz
sztuka budowlang. Do wbudowania moga by¢ uzyte materialy i urzadzenia
odpowiadajace wymogom wyrobéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, ponadto:

a) oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnie ze zharmonizowang normga europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm (PN-hEN), z europejska aprobatg techniczng (EAT) lub krajowa
specyfikacjg techniczng Panstwa czlonkowskiego UE uznang przez Komisje

Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,
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b) znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa dla ktdrych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
dla ktérych producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgcej
wystawil deklaracje  zgodnosci WE potwierdzajaca zgodno$¢ wyrobu z
europejskimi normami i aprobatami, oznaczone Znakiem budowlanym zgodnie
V4 Polska Norma lub krajowa aprobata techniczng,
a zgodnos¢ ta zostata potwierdzona w deklaracji zgodnosci wydanej przez
producenta,

10. Nie dopuszcza si¢ mozliwosci zlozenia oferty przewidujacej odmienny sposob
wykonania przedmiotu zamoéwienia niz okreslony w dokumentacji do niniejszego
postepowania i zapisami w Zapytaniu o cene.

11. Wszystkie nazwy wlasne wurzadzen i materialéw uZzyte w dokumentacji
do niniejszego postepowania s podane przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne
oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany standard.

12. Kazda zmiana technologiczna wykonania robdt z inicjatywy Wykonawcy, wymaga
akceptacji Zamawiajacego. Koszt wprowadzenia zmian obcigza Wykonawece.

13. Zamawiajacy zapewnia nadzoér inwestorski.

14. Materialy odzyskane po rozbidrce obiektéw tymczasowych - np. zasilenie placu
budowy, rurociagg tymczasowy wody, organizacja ruchu zastepczego, itp. — sa
wlasnoscia Wykonawcy. Kalkulujac cene oferty nalezy uwzgledni¢ odzysk materiatéw
wbudowanych na okres czasowy.

15. Wykonawca winien utrzymaé w czystosci kota pojazdow wyjezdzajacych z placu
budowy.

16. Wykonawca zapewnia wszelkie dodatkowe uzgodnia z Wtascicielami terenu w celu
prawidlowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

III. OKRES GWARANC]JI
Wymagany okres gwarangji na wykonane roboty (materiaty dostarczone przez Wykonawce
i robocizne) wynosi 60 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot
budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu konicowego.

IV. POSTANOWIENIA OGOLNE
1. Do niniejszego  zapytania nie majg  zastosowania  przepisy  ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia niniejszego postepowania lub
niewybrania zadnej oferty bez podania przvczyny.
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3. Uniewaznienie postepowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie moze stanowié

podstawy do jakichkolwiek roszczen odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub

do roszczen 0 zawarcie umowy.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skfadania ofert czesciowych.
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaméwien uzupehniajgcych.

N o Dok

Zamawiajacy zaklada, ze Wykonawca we wlasnym zakresie i na swdj koszt majac
odpowiednie upowaznienie od Zamawiajacego uzyska wszystkie niezbedne materialy
i potrzebne informacje do sporzadzenia schematéw, w tym: uzgodnienia, mapy,
podklady geodezyjne, oraz dokona potrzebnych pomiaréw, badan i sprawdzen
istniejacego budynku i instalacji, a takze warunkéw technicznych dostawy mediéw
niezbednych do wykonania dokumentadji (jesli bedzie zachodzita taka potrzeba).
8. Wykonawca wykona przedmiot umowy z nalezyta starannoécia, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa oraz normami i normatywami stosowanymi
w budownictwie.
9. Wykonawca zapewni wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych opracowan.
10. W rozwigzaniach projektowych powinny by¢ zastosowane wyroby (materialy
i urzadzenia) budowlane oraz wyposazenie dopuszczone do  obrotu
i powszechnego stosowania w kraju. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego
stosowania w budownictwie beda mogly by¢ zastosowane tylko po uprzedniej
akceptacji Zamawiajacego.

V.  TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

Zamowienie bedzie zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 31.08.2023 r.

VL. OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zaméwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy posiadaja uprawnienia
do  wykonywania  okreslonej  dziatalnosci  lub  czynnosci  tozsame;
z przedmiotem =zamoéwienia oraz posiadaja niezbedna wiedze, doswiadczenie
i dysponuja potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
Zamowienia.

2. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wykazat, ze w okresie ostatnich 5 lat przed
uplywem terminu sktadania ofert a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krétszy —
w tym okresie zrealizowat minimum 2 zaméwienia na roboty budowlane w zakresie
budowy sieci cieplnej preizolowanej wraz z dostawa, montazem i uruchomieniem
urzadzenn odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscig robotom stanowiacym
przedmiot zaméwienia o wartosci brutto nie nizszej niz 100 000,00 z1. kazde. Wykazane
zamOwienia zostang uznane, jesli bedgq poparte dokumentem potwierdzajacym, ze
roboty zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo
ukonczone (np. referencje, protokét odbioru robét) - Zatacznik nr 2.
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3. W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania
okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, Zamawiajacy zada dostarczenia o$wiadczenia
wypelnionego  zgodnie z  wzorem okreSlonym w  Zalaczniku nr 3
ze, dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zaméwienia, ktére posiadaja kwalifikacje
zawodowe zgodne z wymogami przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) niezbedne do wykonania zamdéwienia z
uprawnieniami budowlanymi do pelnienia samodzielnej funkcji kierowniczej w zakresie
sieci sanitarnych, cieplnych.

VII. OSOBAMI UPRAWNIONA DO KONTAKTOW Z WYKONAWCAMI SA:
e FLukasz Siniuk tel. 87 427 59 33,

VIII. TERMIN SKEADANIA OFERT
Termin sktadania ofert tj. do 31.03.2023 r. do godz. 12.00.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta musi zawierac:

a) wypelniony czytelnie Formularz Oferty, zgodnie z wzorem stanowiacym
zalacznik nr 1,

b) wykaz wykonanych prac tozsamych do prac zawartych w niniejszym zapytaniu
zgodnie z zalacznikiem nr 2,

c) o$wiadczenie, wypelnione czytelnie zgodnie =z wzorem = stanowigcym
zalgcznik nr 3.

2. Oferta musi by¢ podpisana przez osobe lub osoby uprawnione do wystgpowania
w imieniu wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majatkowych lub przez osobe
umocowana przez osoby uprawnione,

3. Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim.

4. Wszelkie zmiany w tresci oferty (poprawki, przekreslenia itd.) musza by¢ parafowane
i datowane przez osoby podpisujace oferte, w przeciwnym razie powyzsze zmiany nie
beda uwzgledniane.

5. Wykonawca nie moze wycofa¢ oferty i wprowadzi¢ zmian po terminie sktadania ofert.

6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
Oferte nalezy zlozy¢ w zamknietym opakowaniu (kopercie) zapewniajagcym
nienaruszalno$¢, z napisem ,Wymiana sieci ciepfowniczej wykonanej w technologii
tradycyjnej na preizolowana z kottowni przy ul. B. Chrobrego 4 do komory K1”.
Koperta powinna by¢ opatrzona pelng nazwa Wykonawcy wraz z doktadnym adresem
tak, aby Zamawiajacy moégt odestaé oferte zlozona po terminie skladania ofert.
Wykonawca moze zlozy¢ rowniez oferte w dwdch kopertach zewngtrznej i wewngetrznej

w tym przypadku opakowanie zewnetrzne powinno by¢ opatrzone jedynie klauzulami
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jak wyzej, bez informacji o Wykonawcy i jego danych adresowych. Takie informacje
natomiast, muszg znalez¢ si¢ na opakowaniu wewnetrznym oferty.
Oferty nie spetniajgce wymienionych w pkt 1-7 kryteriéw zostang odrzucone.

9. Zamawiajacy po wyborze Wykonawcy bedzie Zadata przestawienia kosztorysu
ofertowego na podstawie ktérego zostata sporzadzona umowa. Na etapie sktadania ofert
kosztorys nie sjest wymagany.

X. INFORMACJE NA TEMAT PODWYKONAWCOW.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie zaméwienia Podwykonawcom i okredla

w ofercie, ktora czes¢ zamdwienia powierzy Podwykonawcom.

1. W przypadku powierzenia czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca
zobowigzany bedzie do przedlozenia Zamawiajagcemu  projektéw  uméw
z Podwykonawcami wraz dokumentacja okreslajaca zakres rob6t do wykonania przez
Podwykonawce.

2. Ceny robdt realizowanych przez Podwykonawce nie moga przekroczy¢ cen okreslonych
w ofercie przez Wykonawce za dany zakres robét.

3. Wykonawca na Zadanie Zamawiajacego zobowigzuje sie udzieli¢ wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

4. Wykonawca przejmuje na siebie obowigzek pelnienia funkcji koordynatora
w stosunku do robét realizowanych przez Podwykonawcéw.

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Ceng oferty nalezy poda¢ jako cene ryczattowa brutto wykonania catoéci przedmiotu
zamoéwienia szczegétowo opisanego w dziale I przedmiot zaméwienia.

2. Cena oferty zawiera wszystkie faczne koszty zwigzane z realizacja.

XII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.
W przypadku dokonania wyboru oferty przez Zamawiajacego, bieg terminu zwiazania

oferta rozpoczyna si¢ z uplywem terminu skiadania ofert. Wykonawca pozostaje zwigzany
oferta przez okres 60 dni.
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XIII. MIEJSCE I SPOSOB SKEADANIA OFERT
Oferty nalezy sktadac:

1. W formie pisemnej na adres Zamawiajacego:

Cieptownie Miejskie Spotka z o.o.
ul. B. Chrobrego 4
11-600 Wegorzewo

2. W przypadku ofert nadestanych poczta decyduje data dostarczenia do siedziby

Zamawiajacego.

XIV.  MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie nastapi w dniu 31.03.2023 r. o godz. 12 w siedzibie Zamawiajacego.

XV. KRYTERIUM ORAZ SPOSOB OCENY OFERT

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto.

W przypadku nie uniewaznienia postgpowania i dokonania wyboru oferty, Zamawiajacy

udzieli zaméwienia Wykonawecy, ktéry zaoferuje najnizsza cene.

DYREKTOR

Hel Zmitrowicz

Zataczniki:

1.

IS S

Formularz ofertowy - zalacznik nr 1,

Wykaz wykonanych prac tozsamych do niniejszego zamowienia — zatacznik nr 2,
Oswiadczenie — zatgcznik nr 3,

Projekt umowy — zatacznik nr 4,

Schemat wymiany sieci cieptowniczej — zatacznik nr 5.
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