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LEGENDA:

— ——-INSTALACJA C.0. POWROT

- INSTALACJA C.O. ZASILANIE

K.G. - ZRODLO CIEPLA - KOCIOL GAZOWY
KNDESACYJNY DWUFUNKCYJNY Z ZAMKNIETA
KOMORA, SPALANIA TYPU C,Q=21kW

INWESTOR:

GMINA WE,GORZEWO

ul. Zamkowa 3

11-600 WEGORZEWO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
SEWERYN KINTOP AMEL-SAN
UL. OS.XXX-LECIA W.W.4/25

11-500 GIZYCKO

C.0. | C.W.U. W LOKALU MIESZKALNYM NR 5 W BUDYNKU

PROJEKT: PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO WRAZ Z BUDOWA INSTALACJI

MIESZKALNYM WELORODZINNYM, 11-600

WEGORZEWO, UL. ADAMA MICKIEWMCZA 1/5, Dz. nr 317, IDENTYFIKATOR: 281903_4.0002.317

BRANZA:

RYSUNEK:

PROJEKTANT:
mgr inz. Seweryn Kintop

Nr ewd.WAM/IS/0020/18,Upr.bud.Nr WAM/0161/PWOS/17]

SANITARNA- WEWNETRZNA INSTALACJA C.O. | DATA:XI2023 RYS.
RZUT POZIOMY LOKALU NR 5 skaa 150 | AB-3
- WEWNETRZNA INSTALACJA C.O
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